Protokol o pravidelné revizi elektrického spotrebice

Celkové hodnoceni:

dle CSN 33 1600 ed.2 Vyhovuje
Provozovatel - uZivatel spotfebice:  Mésto Zliv
Dolni namésti 585
373 44 Zliv ICO: 00245721
DIC: CZ00245721
Spotiebic ID: 00000017
Nazev: monitor Philips
Inventami Cislo:
Vyrobni ¢islo: 190C8FS
Kategorie: CSN 331600 ed.2 - Spotiebice
Pripojeni: Vidlici 230V
Druh: Nepiipevnény
Trida ochrany: 1 Skupina: E Délka $ndry: ---
Umisténi: kancelar ¢. 25
PouzZité pristroje a platnost kalibrace:
REVEXprofi ll Vyrobni ¢islo: 115460 Cislo kalibrace: Rprofill/413M Platnostdo: 3.9.2015

Dalsi pristroje/pripravky:

Prohlidka: Provedena s vysledkem - vyhovuje

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem - vyhovuje

Méfeni: Provedeno s vysledkem - vyhovuje

Odpor PE obvodu Rpe200mA: 0,054 Q

Izolaéni odpor RisoM-AC: >100,0 MQ

Proud ochrannym vodi¢em IdirEq: mA inverzni: mA
Rozdilovy proud IdifEq: mA inverzni: mA
Dotykovy proud (pfima metoda) IdirTouch: mA inverzni: mA
Dotykovy proud (rozdilova metoda) IdifTouch: mA inverzni: mA
Nahradni unikajici proud laltEq: mA

Vysledek revize:

Z HLEDISKA BEZPECNOSTI PRED URAZEM EL. PROUDEM JE SPOTREBIC BEZ ZAVAD A
JE SCHOPEN BEZPECNEHO PROVOZU

Zjisténa zavada/poznamka:

Revize byla provedena dne:
Radny termin pfiti revize je nejpozdéii do:

23.10. 2013
23.10. 2015

Dodavatel: Bohuslav Poles
Hradebni 377
373 33 Nové Hrady
ICO: 76222161 DIC: CZ7109241216

Se stavem spotrebi¢e byl uZivatel seznamen dne:
23.10. 2013

Podpiz uZivatele:

Revizi proved| a protokol vystavil:
Bohuslav Poles

Ev. ¢islo: E-66/2013
Telefon: +420 606 888 411
Email: bpoles@volny.cz
Bohuslav Poles
I s uardonar i
£ 36322182, DIC: CZP100343310
Razitko a podpis technika: /
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